
S.   1

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology
www.das-ib.de

Sicherheit an Biogasanlagen
R+V Allgemeine Versicherung AG 16.XI.2011

DAS – IB GmbH
LFG - & Biogas - Technology
Biogas-, Klärgas- und Deponiegastechnologie:

•Beratung, Planung, Projektierung
•Schulung von Betreiberpersonal
•Sachverständigentätigkeit (u.a. § 29a nach BImSchG 
und Befähigte Person iSd BetrSichV und TRBS 1203) 

Sicherheit an Biogasanlagen
R+V Allgemeine Versicherung AG

am 16.XI.2011 in Wiesbaden
präsentiert von Wolfgang H. Stachowitz

Diese Präsentation darf nicht vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch 
die Verfasserin. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2007) ist zu beachten

Alle Bilder DAS – IB GmbH

Wir sind u.a. Mitglied in:

Tel.: # 49 / 431 / 68 38 14 / 53 44 33 - 6 oder 8
Fax.: # 49 / 431 / 200 41 37 / 53 44 33 -7

Technischer Sitz / 
Postanschrift:
Preetzer Str. 207
D 24147 Kiel
Kaufmännischer Sitz / 
Rechnungsanschrift:
Flintbeker Str. 55
D 24113 Kiel 
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Was war nicht Ursache und warum darf nicht 
mehr gesagt werden ..

Als Schadensursache konnten folgende Punkte ausgeschlossen werden: 
• Keine Veränderung der Fundamente der Fermenter 

• Keine verfahrenstechnischer Fehler 
• Keine Explosion 

(d.h. wahrscheinlich Behälterversagen)

MBA Havarie – Göttingen, SV für Gothaer Vers. des VN mit weiteren SVs und Kripo vor Ort



S.   3

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology
www.das-ib.de

Sicherheit an Biogasanlagen
R+V Allgemeine Versicherung AG 16.XI.2011

BGA Havarie – Riedlingen, noch anhängig am LG

Schaden aus Dez. 2007, 
Quellen u.a. KAS Tagung 
DAS – IB 2008 in Hannover
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Foto: Feuerwehreinsatz nach Schadeneintritt

Explosion BGA Hamlar, mit und für: Versicherer, IfS, Kripo
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Fotos oben: Quelle: DAS – IB GmbH

Ausschnitt Zeichnung oben: Quelle: Dokumentation BGA

BGA nach Schadensereignis

Explosion BGA Hamlar, mit und für: Versicherer, IfS, Kripo
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Nach unserer Recherche bei Sachverständigen, Versicherungsunternehmen etc.
sind die Hauptschäden seit Sommer 2008 bis dato wie folgt gegliedert

* statisches Versagen von Anlagenteilen z.B.: Behälter, Rührwerke,  
Holzbalkenkonstruktionen über Tragluftdächer 

* Brände verursacht von z.B.: zu geringen Abständen von heißen Anlagenteilen, in der 
Regel Abgasleitungen zu Holzkonstruktionen, Abriß von Ölleitungen, undichten 
Abgasleitungen

* Unwetter – Tragluftdächer fliegen vom Fermenter oder zerreißen 
* Gasundichtigkeiten von z.B. Abgasleitungen s.o. und „Bullaugen“ / Schaugläsern am 

Fermenter in Räumen (!), Gasspeichern
* Falsche Montage und Überwachung von Armaturen und Betriebsmittel z.B. 

Wanddurchführungen von Substrat – und Gasleitungen sowie Ringraumdichtungen, 
keine UV   – beständigen Materialien: Gasleitungen, Klemmschläuche für das Gasdach

* Motorschäden durch mangelnde oder falsche Wartung, z.B. fehlende Rohgas – und / 
oder Ölanalysen und die notwendigen Schlüsse und notwendige Handlungen

* Sachbeschädigungen durch vorsätzliche Bedienfehler, z.B. Überfüllung von Fermentern 
* Mangelhafte Ausführung von Schutzanstrichen, z.B. Ölfangwanne nach WHG, Gas- und 

Substraträumen in Fermentern – grundsätzliche Materialauswahl
* fehlerhafte Elektro – Installationen, z.B. keine oder falsche Folgehandlungen
* Schäden und Beschädigungen von Dritten oder eigenes „unmotiviertes“ Personal 
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Mängel die zu Schäden führen …. / können

•Fehlende Prüfungen nach BetrSichV

•Fehlende Gefährdungsbeurteilungen nach BetrSichV

•Fehlende Unterweisungen nach BetrSichV: 
Rettungskräfte / zuständige Feuerwehr
eigene MitarbeiterInnen
Fremdfirmen
Besucher
etc.  
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Hintergründe und RANGFOLGEn

Nicht nur für die Regelungen zur Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Richtlinien der Europäischen Union, die der Staat in nationales Recht umzusetzen hat,

Gesetze und Verordnungen des Staates

Unfallverhütungsvorschriften und Normen

DIN – Normen und ähnliche Regelwerke von Verbänden werden in ihrer Bedeutung 
nicht selten überschätzt und sind keine Rechtsvorschriften.
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Prüfungen vor der IBN http://www.das-ib.de/sachverst.htm / Sicherheitsregeln auf Basis 
BetrSichV auch in unseren Fachbüchern: 
Hersteller (GU) 
ansonsten nach Maschinenrichtlinie der / die InbetriebnehmerIn mit allen Konsequenzen 
der Gesamtanlage

Prüfungen im Betrieb einer BGA http://www.das-ib.de/sachverst.htm Sicherheitsregeln 
auf Basis BetrSichV auch in unseren Fachbüchern: 

•Mind.: Befähigte Personen iSd BetrSichV / TRBS 1203 (Mai 2010) alle drei Jahre

•Sicherheitstechnische Wechselwirkungen mit Folgehandlungen

•Dichtigkeitsprüfungen aller Medienleitungen / Behälter: Gas, Öl, Substart …

•E – Checks: Potentialausgleich, Schraubverbindungen, Isolationswiderstände,  etc.

•Funktionsprüfungen

•Sichtprüfungen 

Sind vom Arbeitgeber iSd BetrSichV im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung selbst 
festzulegen !
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Gesetze und Verordnungen des Staates (Auszug)

BImSchG – Sachverständigen – Prüfung z.B. nach § 29a BImSchG

ArbSchG - Arbeitsschutzgesetz

WHG – Wasserhaushaltsgesetz

GPSG (Geräte – und Produktsicherheitsgesetz)

BetrSichV – Betriebssicherheitsverordnung

GefahrStoffV - Gefahrstoffverordnung

StörfallV – Störfallverordnung
11. Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz – 11. GPSGV

In Planung (?) : Verordnung zur Sicherheit von Biogasanlagen



S.   11

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology
www.das-ib.de

Sicherheit an Biogasanlagen
R+V Allgemeine Versicherung AG 16.XI.2011

Normalbetrieb ist der Zustand, in dem die Arbeitsmittel oder 
Anlagen und deren Einrichtungen innerhalb ihrer 

Auslegungsparameter benutzt oder betrieben werden. 
(TRBS 2152)

ABER: Was ist NORMAL ? Definition nach BetrSichV und TRBS 2152 (Juni 2006) 

Info: Inspektionen und Wartungen .. Können zum Normalbetrieb gehören.

MÜSSEN aber nicht !

Als Normalbetrieb gilt der Zustand, in dem Anlagen 
innerhalb ihrer Auslegungsparameter benutzt werden. 

(BetrSichV)
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BGA – BGAA – BGEA

Sicherheitstechnische Aspekte 
für BGA – BGAA – BGEA
Biogasanlage (BGA)
Biogasaufbereitungsanlage (BGAA)
Biogaseinspeiseanlage (BGEA)
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Fahrsilo Nachgärer 1+2
5.800 + 4.500 m³

Fermenter 1+2
Je 5.100 m³

Gärrestlager
2.700 m³Leitwarte Technikcontainer

Verdichter

Notfackel / 
BGA

Feststoff-
dosierer

BGA – BGAA – BGEA

Satelliten – BHKW 
ca. 5 km Entfernung
elektrische Leistung:1.750 kWel
mit Wärmeauskopplung:
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Aktivkohlefilter
Heizcontainer

WaschkolonneRegeneration
Waschlösung

Gastrocknung

Notfackel 
BGAA – ca. 
10 MW th

LPG-Tank

Konditionierung
mit Gasmessung, 
Brennwerteinstellung, 
LPG-Verdampfer,
Odorierung,

Trafo Verdichteranlage

BGA – BGAA – BGEA

Bildquellen, DAS– IB 
GmbH, Jahrestagung 
2011 Erfurt
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BGA – BGAA – BGEA

Sicherheitstechnische Wechselwirkungen zwischen 1 bis 3 
Anlagen nach Genehmigung, EEG, Störfallverordnung

BGAA / BGEA

BGAA / BGEASat. – BHKW 2

Notfackel, BGA

Notfackel, BGEA

Sat. – BHKW 1

Normalbetrieb 80 mbarü

Schadenablauf, Ursache 1 BHKW fällt aus – Wirkung ?

Fermenter, 
Nachgärer etc.

5 km

Je Behälter U/Ü, 
aber wie groß?
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BGA – BGAA – BGEA

Sicherheitstechnische Wechselwirkungen zwischen 1 bis 3 
Anlagen nach Genehmigung, EEG, Störfallverordnung

BGAA / BGEA

BGAA / BGEASat. – BHKW 2

Notfackel, BGA

Notfackel, BGEA

Sat. – BHKW 1

Normalbetrieb 80 mbarü

Schadenablauf, Ursache 1 BHKW fällt aus – Wirkung ?

Fermenter, 
Nachgärer etc.

Je Behälter U/Ü, 
aber wie groß?

5 km
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Achtung: Freigaben hängen u.a. von den 
Rohgasbelastungen ab. 

Insb. für Sondergase: Deponie - & Biogas

Ölanalysen – das Blutbild einer Anlage
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Freigaben von Motor - Ölen: Schaden aus der Praxis - Es soll beurteilt werden ob eine Mangelschmierung oder 
eine ungenügende Schmierölqualität zum Schaden geführt hat
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Hupzapfen der Kurbelwelle zur Aufnahme der 
Pleuelstangen von Zylinder yx und Zylinder yx
Die Aufnahme der Pleuelstange Zylinder yx ist in Folge 
des Lagerschadens sehr stark beschädigt. Die 
Oberfläche ist tief verrieft.
Die Aufnahme der Pleuelstange Zylinder yx ist in Folge 
des Lagerschadens leicht beschädigt. 

Pleuellagerschale Zylinder xy
Weit fortgeschrittener Lagerschaden
Es ist ein Lagerfresser aufgetreten in 
dessen Folge die Laufschicht bis zum 
Trägermaterial abgetragen wurden ist. 
Die Lagerschalen sind teilweise 
ausgewalzt.

Zylinderkopf Zylinder 5
An allen Zylinderköpfen konnten 
gelbfarbige Ablagerungen 
festgestellt werden
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Was passierte hier ?
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Was passierte hier ?
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Kurbelgehäuseentlüftung – fehlende Reinigung und die Folgen

in diesem Abscheider befindet sich ein Drahtgeflecht zur 
Tröpfchenbildung und Abscheidung des Öles. Außerdem 
gibt es (ähnlich wie beim einem Druckregler) eine Membran, 
die den Kurbelraumdruck konstant halten soll.

Folgende Verschleißerscheinungen sind möglich:
Die Membran härtet mit der Zeit aus oder kann beschädigt sein, 

so dass die Druckhaltung nicht mehr funktioniert 
Das Drahtgeflecht setzt sich zu, so dass das Kurbelgehäuse 

nicht mehr ausreichend entlüftet wird. 
Die Leitung zwischen Abscheider und Luftansaugung setzt sich 

z. B. durch Kondensat oder andere Ablagerungen zu 
Die Leitung zwischen Abscheider und Kurbelraum setzt sich zu 

(eher unwahrscheinlich). 

Wir empfehlen zur Überprüfung des Abscheider den 
Kurbelraumdruck mittels U-Rohrmanometer zu überprüfen 
und den Wert mit dem am TEM angezeigten 
Kurbelraumdruck zu vergleichen (wenn vorhanden). 
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Biogase

Deponie-

gase

Rohgasanforderungen Gasmotore
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Schäden an BHKWs & KATs - aktuell

Staub und KAT
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Schäden an BHKWs & KATs - aktuell

Rohgas mit hohen H2S – Gehalten

-> Aschehaltiges Öl zur Kompensation

Nun AK zur Abreinigung von H2S wg. 
Formaldehyd – Bonus

-> Ölwechsel ??

Wo bleibt die Asche ??
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Schäden an BHKWs & HK
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Schäden an BHKWs & HK

Ursache:

STB defekt 

„Brunnenwasser“

Zusatzstoffe im HK („Glykol“)

Wirkung:

Ablagerungen AWT – Riß ?

Folgen Techn.:

Auflösungen der Gummidichtungen

Ablagerungen im HK und Motor

Folgen Versicherung:

BU : ca. 3.000 € pro Tag

Sachschaden: ca. 200.000 €



S.   29

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology
www.das-ib.de

Sicherheit an Biogasanlagen
R+V Allgemeine Versicherung AG 16.XI.2011

http://www.das-ib.de/sachverst.htm /
Sicherheitsregeln auf Basis 
BetrSichV 
auch in unseren Fachbüchern

Am Ende dieser Si – Regeln stehen 
die notwendigen 
Konformitätserklärungen. –
bescheinigungen, Prüfungen, etc. die 
Ihr VN 
für einen sicheren Betrieb benötigt.
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Richtlinien der Europäischen Union, hier EU 99/92 und BetrSichV
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Stachowitz, IX 2011

Gefahrstoffverordnung 2011 § 11 (2)

sog. Primärer (1.) – Sekundärer (2.) und Tertiärer (3.) Explosionsschutz
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Vermeidung von Explosionen
PrimPrimäärer (1.) rer (1.) 
Explosionsschutz:Explosionsschutz:
Durch
Vermeidung der Bildung 
explosionsgefährlicher
Atmosphäre

z.B.:
Gasanlage betriebsmäßig 
optimieren und überwachen,
Inertisieren,
Sicherheitstechnische 
Überwachung d.h. 
Konzentrationsbegrenzung 
unterhalb der unteren 
oder oberhalb der oberen 
Explosionsgrenze, 
Lüften & Messen

SekundSekundäärer (2.) rer (2.) 
ExplosionsschutzExplosionsschutz
Durch
Vermeidung der Zündung 
explosionsgefährlicher 
Atmosphäre
Zündquellen siehe - > EN 1127-1

TertiTertiäärer (3.) rer (3.) 
ExplosionsschutzExplosionsschutz
Durch
Vermeidung / Verminderung der 
Auswirkung
z.B. Druck(stoß)festes Material
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PrimPrimäärer (1.) Explosionsschutz: rer (1.) Explosionsschutz: -- ÄÄuußßerer Explosionsschutzerer Explosionsschutz
Durch Vermeidung der Bildung (g) explosionsgefährlicher Atmosphäre
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DVGW – Dichtigkeitsprüfungen zur

Vermeidung der Bildung explosionsfähiger Atmosphäre - Und Feststellung von Leckagen

VI 2011
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Hinweis zur ausreichenden Dimensionierung der Be- oder Ablüftung 
am Beispiel CH4:

Luftin  CH UEG % 50
V V

entstehung- bzw. ngGasförderu max. bei V
4

Entlütung und -Beder Luft Biogas

CH max, 4 <<=
+ &&

&

PrimPrimäärer (1.) Explosionsschutz: rer (1.) Explosionsschutz: -- ÄÄuußßerer Explosionsschutzerer Explosionsschutz
Durch Vermeidung der Bildung (g) explosionsgefährlicher Atmosphäre
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Kontinuierliche Rohgasanalyse:
CH4: Motorsteuerung und Ex -
Schutz
O2: Ex – Schutz und H2S –
Fällung – Anlagenoptimierung

H2S: Anlagenoptimierung

PrimPrimäärer (1.) Explosionsschutz: rer (1.) Explosionsschutz: -- Innerer ExplosionsschutzInnerer Explosionsschutz
Durch Vermeidung der Bildung (g) explosionsgefährlicher Atmosphäre
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Wie groß müssen denn die Zonen bei:

100 m3/ h (ca. 500 kWth) oder bei 650 m3/h (3,25 MWth) sein?

Sind die Zonen kugelförmig? Oder gibt es eine Hauptwindrichtung / 
Ausströmrichtung ?

oder lieber gefährdete Bereiche nach TRBS 1112 Teil 1 (Mai 2010)
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99/92/EG (ATEX 137) BetrSichV

Arbeitgeber / BETREIBER

Festlegung der Zoneneinteilung

Auswahl geeigneter Betriebsmittel

Konkret: 650 m3/h Abblasen ergaben ca. 3,25 MWth

ca. 1 m 100 % UEG Methan und höher

Ca. 3 m kein Nachweis bzw. ppm
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Was ist sicherer ?

•„gefühlte Sorglosigkeit“ –

ich hab ja ne Zone oder ..
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Aktuelle Schäden – Auszug
NORMALBETRIEB
WARTUNG
AN – und ABFAHREN
Ursachen

Eichenried Spurensuche nach der Explosion
bei Freising – Einweisung? - Schweißerlaubnisscheine ? – Freimessungen ? – Korrekte 
Arbeitsanzüge ?

Gasexplosion löst Großeinsatz der Feuerwehr aus
BGA Ruderatshofen bei Irsee (Ostallgäu) – Einweisung ? -Schweißerlaubnisscheine ? – Freimessungen ?
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Schweißen mit Erlaubnisschein, aber Unterweisung, Freimessung ..?

Aktuelle Schäden – Auszug
NORMALBETRIEB
WARTUNG
AN – und ABFAHREN
Ursachen
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

und bei weiterem Interesse   - >>
oder jetzt fragen 
oder später anrufen 
oder auf einem unserer Seminare.

Oder unserer Jahrestagung 

im April 2012 in Kiel !


