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DAS – IB GmbH
LFG - & Biogas - Technology
Biogas-, Klärgas- und Deponiegastechnologie:

•Beratung, Planung, Projektierung
•Schulung von Betreiberpersonal
•Sachverständigentätigkeit (u.a. § 29a nach BImSchG 
und Befähigte Person iSd BetrSichV und TRBS 1203) 

Typische Schäden an (Gas)Motoren und Nebeneinrichtungen
Internationale Bio- und Deponiegas Fachtagung 

in Magdeburg 9 / 10.IV. 2013
präsentiert von Wolfgang H. Stachowitz

Diese Präsentation darf nicht vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch 
die Verfasserin. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2007) ist zu beachten
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Dez 2006
Quelle: 
Hans – Jürgen Schiffgens, 
FEV Motorentechnik mit JES, MAN, EES und MWM, 1990

Lufteintritt ohne 
Brenngas

Brenngas ohne 
Luftsauerstoff

FS

FS

Durch den Einbau von FS zwischen Sammler und 
Gemischverteiler können die Sammler hinsichtlich der 
Flammenausbreitung vom übrigen Einlaßsystem entkoppelt 
werden, so daß nur sehr niedrige Rückzünddrücke (<3,2 bar) 
entstehen.

Ursache von 
Rückzündungen:

* Defekte Zündanlage
* Falscher Zündzeitpunkt
* Hängendes Ventil
* defekte Stößel
* falsche Zündkerze

Ein Blick zurück …
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Höhe zur Decke? 
Isolierung?

Abgas-
temperaturen, 

Abgasmengen

Undichte 
Abgasleitung 
unten

März 2009

Motorschäden – Brand an Holzkonstruktionen / Abstände
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XI 2012

BGA Brandschäden Elektro und mehr 1,5 qmm2 – 10 / 16 A - Sicherungen

Normgerechte Elektroinstallationen … -
StdT – DIN Normen
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IV 2013

Generatoranschlüsse … - Biegeradien
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IV 2013

Schäden aus der Nichteinhaltung der Anforderungen an die Betriebsmedien:

a) Rohgasqualität

Motor
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IV 2013

Schäden aus der Nichteinhaltung der Anforderungen an die Betriebsmedien:

a) Rohgasqualität – Vorgaben lt. Ihrem Hersteller 

Motor
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IV 2013

Schäden aus der Nichteinhaltung der Anforderungen an die Betriebsmedien:

b) Schmierölanforderungen

Motor

Zu beachten zur Aufrechterhaltung der Gewährleistung 
sind:
*  Schmierölanalysenintervalle, 
* die Verwendung des „freigegebenen“ Schmieröl des

Herstellers 
* die korrekten Handlungsanweisungen aus den 

Schmierölanalyseergebnissen



S.   9

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology
www.das-ib.de

Synergien nutzen und voneinander lernen VII – 2013 
Tagungsbuch über www.das-ib.de
Internationale Bio- und Deponiegas Fachtagung IV. 2013

IV 2013

Schäden aus der Nichteinhaltung der Anforderungen an die Betriebsmedien:

c) Kühlwasserbeschaffenheiten

Motor

Mögliche Folgen bei Nichtbeachtung von ph-Wert, Härte etc:
Ablagerungen in den Leitungen (höhere Druckverluste, höhere Pumpenleistungen)
Ablagerungen / Verschlammungen in den Armaturen – insb. 
Sicherheitseinrichtungen, die Ihre Funktion verlieren
Ablagerungen / Verschlammungen im Motor – verminderte bis keine Leistung
Riß von Kühlern und Abgaswärmetauscher
Korrosion des gesamten Kühlsystem bzw. der einzelnen Armaturen
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IV 2013

Schäden aus der Nichteinhaltung der Anforderungen an die Betriebsmedien:

d) Verbrennungsluftbeschaffenheiten (z.B. Staub)

Motor
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IV 2013

Schäden aus der Nichteinhaltung der Anforderungen an die Betriebsmedien:

d) Mangelhafte Durchführung der Erhaltungsstufen (Wartung & 
Instandsetzung) von Motoren, Generatoren und deren Neben- und 
Hilfsaggregaten

Motor
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IV 2013

Schäden aus der Nichteinhaltung der Anforderungen an die Betriebsmedien:

d) Weitere Ursachen
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IV 2013

Schäden aus der Nichteinhaltung der Anforderungen an die Betriebsmedien:

d) Weitere Ursachen …
und Wirkungen
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen weiteren angenehmen 
Tagungstag wünscht Ihnen das TEAM von DAS – IB GmbH


